
Farsø Fjernvarmeværk A.m.b.A                       Flislager 

Den gamle ECO Boiler kedel er meget afhængig af, at den indfyrede 
flis har en bestemt fugtighed. 
 
Blandingen til de 2 siloer foretages med Gummiged. 
Eksempel: 
1 skovlfuld flis med 40-50% og en skovlfuld flis med 20-30% 
fugtighed  

Flis 20 – 30 % fugtighed Flis 40 – 50 % fugtighed 
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